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En sk hörneffekt. Den uppkommer pga att man får  
en köldbrygga där de två väggarna och taket möts 
samtidigt som luft står still uppe i hörnet. Det här 
är helt normalt. Sp2 är med som referens.
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Balkongdörr. Sp1 och Sp2 visar låga temperaturer 
pga luftläckage. Byte, komplettering av 
tätningslist.Sp3 är med som en jämförelse.
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Ännu en balkongdörr. Här är mindre läckage och 
högre temperaturer än föregående bild.
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Takfönster. Nedre hörnet något läckage.
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Takfönster. Vädringsluckan är sämre isolerat än 
resten av fönstret. Även något läckage kring karm.
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